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1. Allgemeines zur Anmeldung netzneutraler Batteriespeicher

Dieses Dokument dient als Leitfaden fur die Anmeldung netzneutraler standalone
Batteriespeicher im Netzgebiet der EAM Netz GmbH. Die Mdglichkeit zum Anschluss
solcher Batteriespeicher an ausgewahlten Standorten wird proaktiv durch die EAM Netz
GmbH gepruft.

Geeignete Standorte werden auf der Website unter https://www.eam-netz.de/fuer-

einspeiser/energiespeicher/ im Bereich ,Informationen zur Anmeldung von
Batteriespeichern“ veroffentlicht. Bitte beachten Sie, dass ein Netzanschluss derzeit nur
an im Vorfeld bestimmten Standorten realisierbar ist.

Die EAM Netz verwendet fur die Vergabe von netzneutralen Kapazitaten das sogenannte
Windhundprinzip. Fur die Berucksichtigung von Netzanschlussgesuchen nach dem
Windhundprinzip gilt die Voraussetzung, dass alle notwendigen und vollstandig
ausgefullten Antragsunterlagen bei der EAM Netz Uber das Netzbauportal nach Kapitel 2
»~Anmeldung netzneutraler Batteriespeicher Uber das Onlineportal“ eingereicht wurden.

Beispiele fur vollstandig ausgeflllte Antragsunterlagen finden Sie in Kapitel 3 ,,Anlagen*.

Die Netzanschlusszusage wird nur erteilt, wenn die genannten Bedingungen erfullt sind.
Wir bitten um Beachtung.


https://www.eam-netz.de/fuer-einspeiser/energiespeicher/
https://www.eam-netz.de/fuer-einspeiser/energiespeicher/
https://domino01.eam.de/portal/portal.nsf/home_anonymous.xsp
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2. Anmeldung netzneutraler Batteriespeicher Uber das Onlineportal

Die Anmeldung eines netzneutralen Batteriespeichers erfolgt analog zu anderen
Netzanschlussanfragen Uber unser Netzbauportal:

https://domino01.eam.de/portal/portal.nsf/home_anonymous.xsp

Far die Einreichung von Antragen Uber das Netzbauportal miussen Sie sich als
Anlagenplaner registrieren.

Ablauf der Ubermittlung eines Antrages iiber das Netzbauportal:

1.

Uber die Schaltflache ,,Antrag online stellen®

1,*’.*'Jl;nl:mg online erstellen

werden Sie auf die Seite weitergeleitet, auf der Sie die Anschlussadresse
angeben kdnnen.

Nach erfolgter Eingabe der Anschlussadresse erhalten Sie eine Ubersicht zu den
verschiedenen moglichen Antragsarten.

Bitte klicken Sie hier auf den Reiter/Antragskategorie
»Erzeugungsanlagen/Speicher anmelden und inbetriebsetzen sowie
Anlagenveranderungen im Bereich der EAM Netz GmbH*“

¥ Erzeugungsanlagen/Speicher anmelden und inbetriebsetzen sowie Anlagenverianderungen im Bereich der EAM Netz GmbH

AnschlieBend klappt ein Untermenu auf, in dem Sie die Antragsart ,,Neue
Erzeugungsanlage/Neuer Speicher” auswahlen und durch Klicken des Buttons
»Zum Antrag®

=3
in den Antrag gelangen.

Im Anschluss kénnen Sie die fuir den Antrag notwendigen Daten eintragen. Bitte
beachten Sie, dass alle Pflichtfelder mit einem * gekennzeichnet sind und
ausgefullt werden mussen.

Unter dem Reiter ,,Erzeugungsart” und im Feld ,,Energietrager” konnen
anschlieBend die technischen Daten des Batteriespeichers angegeben werden:

Energietriger® Energietrager -
Protovelale [evtl- m SDEiCher) I
Wind
Anmerkungen
KWK

Biomasse

Speicher (ohne Erzeugungsanlage)


https://domino01.eam.de/portal/portal.nsf/home_anonymous.xsp
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Far die Berlicksichtigung netzneutraler Speicher an den von der EAM Netz
ausgewahlten Standorten muss unter ,Technische Details — Sparte Strom“ im
Anmerkungsfeld die Kennung des Standortes angegeben werden. Hierbei
handelt es sich um ein eindeutiges Merkmal in der Form vom ,,UWBeispiel2000¢
welches in Vorfeld auf der Internetseite durch die EAM Netz zum jeweiligen
Standort bekanntgegeben wird. Fligen Sie die Kennung bitte in das
Anmerkungsfeld ein, damit der Antrag entsprechend berutcksichtigt und
ausgesteuert werden kann.
Im Reiter ,Dokumente zum Antrag” sind die antragsrelevanten Unterlagen nach
VDE-AR-N 4110 hochzuladen, insbesondere

a. E.2-Datenblatt zur Beurteilung von Netzrtckwirkungen sowie E.8 —

Datenblatt einer Erzeugungsanlage/eines Speichers — Mittelspannung
(Seite 1, 3 sowie 4) in einem Dokument im pdf-Format

b. Lageplan nach Definition der VDE-AR-N 4110
Einheiten- und Komponentenzertifikate mit ZEREZ-1D

d. Erklarung des Grundstlickeigentumers/Kaufvertrag/Pachtvertrag/ o. a.

Durch den Klick auf den Button ,Eingaben prufen® wird eine automatische
Uberprifung durch das Netzbauportal durchgefiihrt. Sollten Pflichtfelder nicht
beflllt sein, werden Sie dazu aufgefordert, notwendige Eingaben nachzuholen.
Bitte Uberprufen Sie vor Versendung des Antrags alle Angaben im Onlineantrag
sowie in den hochgeladenen Dateien auf Richtigkeit sowie Vollstandigkeit.
Ausfullbeispiele zu den E-Formularen nach VDE-AR-N 4110 finden Sie in den
Anlagen zu diesem Dokument. Bitte beachten Sie, dass wir bei den
Ausfullbespielen nicht ins Detail gehen kdnnen, sondern nur einen Leitfaden
vorgeben, welche Daten zur technischen Beurteilung erforderlich sind. (rot
markiert)

Bei unvollstandigen oder unplausiblen Dokumenten bzw. Daten werden Sie im
Nachgang durch uns zur Nachbesserung aufgefordert. Der unvollstdndige Antrag
wird demnach im weiteren Prozess nicht bertcksichtigt.

Nachdem Sie alle Pflichtfelder des Antrags beflllt und Ihre Angaben sowie
eingereichte Unterlagen gepruft haben, kdnnen Sie durch den Klick auf den
Button ,,Einreichen® den Antrag abschlieBen.
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3. Anlagen
E.2  Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen
VDE-AR-N 4110:2018-11
E.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzrickwirkungen
(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den A dieser VDE-A dungsreg )
Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen 1(2)
Dyrch Anschlyssnehmer mit B¢ 10 ws>ufullen
Anlagenanschrift | Strafle, Hausnummer:
Anzahi und B gsscheinleistung
Fur den grofiten Netztransformator sind die folgenden Felder auszufilien:
Bemessungsspannung (Oberspannungsseite): kv
B gssp g (Untersp gsseite): KV
Netztransf B gsscheinleistung des Netztransformators 5, kVA
toren S e P .
Kurzsch pannung ti: %
Schaltgruppe: |
Stufenschalter: - %. in Stufen
Einbavort [)os-seg |0 US-seitg
Bereich der einstellbaren Blindleistung kvar (induktiv) bis
kvar (kapazitiv)
Blindleist Festkompensation kvar
kompensation [ In Stufen schaltbar; Stufenanzahl: ID Stufenlos regelbar
Verd gsgrad/R Zfreg
[ Schematischer Obersichtsschaltplan beigefugt
[ Herstelerdatenblatt beigefugt
[ Asynchronmotor | 01 Synchronmotor | 3 Antrieb mit Stromrichter
Anzahl und Bemessungsscheinleistung:
Fr den grofiten Motor (groter Anlaufstrom) sind die folgenden Felder auszufillen:
B gsscheineistung kVA |Bemessungsspannung: v
Bemessungsdrehzahl: 1/min | Bemessungsstrom: A
Leistungsfaktor: Wirkungsgrad:
Motoren (2 S0 kVA) 3 Verhaltnis Anlaufstrom/Bemessungsstrom I,/J,:
: Anlaufschaltung: [] direkt ] Stern/Dreieck ] Sonstige
Subtransiente Langsreaktanz:
Synch tor | Sub iente Qu ktanz:
(bitte Herstellerdatenblatt mit den ischen Daten beifugen)
Anzahl der Anlaufe je h:
Nerhahtenam | Aniauf mit Last oder ohne Last
Anzahl der Last- bzw. Drehrichtungswechsel: je min

Seite 1




EAM Netz

Ein Unternehmen der @ Gruppe

VDE-AR-N 4110:2018-11

Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen 2(2)
(Durch Anschiussnehmer mit Bezugsanlagen auszufullen)

Anzahl und Hochstschweileistung:

Fir die grofte Schweilmaschine sind die folgenden Felder auszufillen:
Hochstschweilleistung: KVA
Leistungsfaktor:

Anzahl der Schweilungen: je min
Daver einer Schweiflung: s

Form des Stromimpulses: [7] Dreieck [7] Viereck [7] Sagezahn

S der B gsscheinleistungen: kVA

Anzahl und B gsscheinleistung: KVA

Anzan ona B DSSChEnlestung.

Fir den grofiten Stromrichter sind die folgenden Felder auszufilien:
Bemessungsscheinleistung: kVA

Pulszahl bzw. Schaltfrequenz:

Schaltung (Bricke, Mittelpunktschaltung...):

Steverung: g t  Dlung t

[ 2wischenkreis vorhanden | Glattung: [Jinduktiv [ kapazitiv
Stromrichter 8 heinleistung S,;: KVA

tromrnichtertrans- "
(& 0VA) fsc')nnamr Relative Kurzschiussspannung u,: %

Schaltgruppe:

Kommutierungsinduktivitaten: mH
Herstellerangaben zu den netzseitigen Oberschwingungsstromen (bei hoher-
pulsigen Stromrichtern (z. B. 38-Puls-Stromrichter) ist die foigende Tabelle
en 2u enweitemn):

Schweifl hi
220 kVA

Ordnungszahl 3 5 7 ] 11 |13 |17 |19 |23 |25
I 1Al

Seite 2
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Lageplan

Legende:

— Niederspannungskabel
= Mittelspannungskabel
Ortsnetzstation

Beispiel Lageplan angelehnt an VDE FNN Hinweis ,,Ermittlung Netzanschlusspunkt far

Anlagen nach EEG/KWKG*
Quelle: VDE FNN Hinweis ,,Ermittlung Netzanschlusspunkt fir Anlagen nach

EEG/KWKG, Version 1.0 Juli 2021
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Datenblatt einer Erzeugungsanlagen/eines Speichers - Mittelspannung

VDE-AR-N 4110:2018-11
E.8 Datenblatt einer Er gsanlageleines Speichers — Mittelspannung
(Dieses Formular ist zur Vervielfitigung durch den A dieser VDE-A gsregel bestmmt.)

Datenblatt einer Erzeugungsanlage - Mittelsp g 1(5)
(vom Anschiussnehmer auszufllen, gilt auch fir Mischanlagen und Speicher)
E Nr. des Anschh h bereits vorhanden? ja nein
Anisgenanschrift Stralle, Hausnummer

PLZ. Ort
Anschiussnehmer | Vomame. Name

Stralle, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mai
Antragsteller Vormame. Name

Stralle, Hausnummer

PLZ Ot

Telefon, E-Mai
Ty der O windenergie O wasserkraft ]D
Erzeugus
(;ﬁ-e ngsaniage O Photovoltaik O Fredache ll:'l Dachfliche [0 Fassade
Mehrfachnennung) [ KwK-Antage Eingesetzter Brennsioff (z. B. Erdgas, Biogas, Biomasse)

O Therm. Kraftwerk

O Speicher

—

g mit .
> 100 ms Netzparabel- | [] Probebetrieb nach DIN 628013 bzw. VDE 0100-560
betneb (VDE 0100 560)
O Bezugsspitzenabdeckung
O Teinahme am Regelenergiemarkt

Malnahme [0 Neuerrichtung [ Erweiterung £ Rickbau
L bereits e Al ng Pay e - KW

neu zu i Anschiusswi 9 Fuy & 0-8000 KW

dabei Bemessungswirkleistung der Module bei PV-Anlagen® kWp

gesamie Anschiusswirkleistung £, o 0-8000 KW

gesamie installierte Wirldeistung P, 8000 kW

Technische Mindestiestung - KW

Eigenbedarf der Erzeugungsaniage einschl. Bezugsieistung der Speicher zB. 300 KW
Einspeisung der Gesamienergie in das Netz des Netzbetreibers? Or ©nen
Inselbetrieb vorgesehen? [ B nen
Tei iessfahyg ? Dir B nen
Schwarzstanishigheit vorhanden? O B nein
Tragerfrequente Nulzung des Kundennetzes vorgesehen? Ok B nen
Kurzbeschreibung:

* Summe aus bestehender und neu zu ir M g ( Auza; 9 (F,,,) bei
Test C (STC-& nach DIN EN 50380 (0126-390).

Seite 1
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VDE-AR-N 4110:2018-11

Datenblatt einer Erzeugungsanlage — Mittelspannung 3(9)
(yom@nschhssnehwwsad&llen:ﬁfjedew unterschiedliche Erzeugungseinheit

1SS

O Protoyp
SOL-Fahigket: als Atanlage []  als Obergangs-Neuantage []
Datum:

ANMERKUNG Wenn ein Anlagengutachten/-zertifikat fiir die Bestandseinheit vorliegt, kann auf die Ausfillung dieser
Seite 3 (5) fir die B dseinheit /

Beitrag zum Anfangs-K

ag zum Daverk

[0 Deckblatt des Einh tifikates nach VDE-AR-N 4110 und Auszug aus dem
Prifbericht Netzvertragichkeit der FGW TR 3 beigefigt

Y b Lé %

*  Im Falle von Volumrichtern sind die netzseitigen Daten der Vollumrichier einzutragen.
** Im Falle von PV-Anlagen und Speichern sind diese GroBen fir die W C ged

*** Fir eine Abschitzung kann der Anted aus den Erzeugungseinheiten ohne Wechselrichter ( /,” ) und der Effektivwert
des On aus E gungseinh 1 mit Wechselrichter (/... ) (11.2.9) addert werden.

Seite 3
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VDE-AR-N 4110:2018-11

Datenblatt einer Erzeugungsanlage - Mittelspannung | 4(5)
(vom Anschiussnehmer auszufillen; fir jeden baulich unterschiedlichen Speicher bitte
ein Datenblatt ausfullen)

Anschiuss und
, Abschait 5:

gie des Speichersy wird nicht vom Netz bezogen und als
geforderte Energie eingespeist:
Fir den Wech des Speichersy ist der Auszug aus dem
Prifbericht N agh nach FGW TR 3 vorhanden

C

e 3t des Speichersy 2zum FNN-Hinweis Anschiuss und

von Sp: n am

=P o

Einheitenzertifikat nach VDE-AR-N 4110 liegt vor

Ooo|(o/o00l o

Seite 4



EAM Netz

Ein Unternehmen der Gruppe

Beispiel fur die “Erklarung des Grundstlickseigentiimers”

Erklarung des Grundstuckseigentumers

Zur Errichtung einer Eigenerzeugungsanlage im Netz des Versorgungsnetzbetreibers
Antragsnummer:

Adresse des Installateurs / Planers
Firmenname

StraBe / Hausnummer

PLZ/Ort

Adresse des Grundstiickseigentimers
Name, Vorname

StraBe / Hausnummer

PLZ/Ort

Erklarung

Der Grundstuckseigentimer erklart sich damit einverstanden, dass auf seinen
Grundstucken (Gemarkung X, Flur X, Flurstick X ; MusterstraBe 1, Musterstadt 11223)
die geplante Stromspeicheranlage errichtet werden kann.

Mehrfachplanungen von Stromspeicheranlagen je Flur / Flurstiick / Grundstiick oder
Gebaude sind zu vermeiden und werden vom Versorgungsnetzbetreiber nur einmal
beriicksichtigt.

Ort, Datum Unterschrift des Grundstiickseigentimers

Diese Vorlage dient als Beispiel einer Erklarung des Grundstlickeigentimern. Die EAM
Netz stellt keine Vorlagen diesbezuglich zur Verfugung.



