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Geltungsbereich

Die folgenden Regelungen sind Grundlage fiir die Anbindung lhrer Anlagen an unser Netz zum Zwecke der Ent-
nahme aus und zur Einspeisung von elektrischer Energie in unser Netz. Sie gelten fir Netzanschllisse ab der
Mittelspannung. Die aktuelle Fassung kann jederzeit im Internet unter www.EAM-Netz.de eingesehen werden.

Die Belieferung mit Strom und die Nutzung unseres Netzes zur Entnahme bzw. zur Einspeisung von Strom
durch Netznutzer sind nicht Gegenstand des Netzanschlussvertrages und dieser Allgemeinen Bedingungen.
Vor der Inbetriebnahme des Netzanschlusses sind vertragliche Regelungen zu Strombezug und Netznutzung
durch den bzw. die Netznutzer abzuschlie3en und uns auf Verlangen nachzuweisen.

Netzanschluss

Der Begriff Netzanschluss beschreibt die Gesamtheit aller Verbindungen zwischen lhren elektrischen Anlagen
und unserem Netz der allgemeinen Versorgung.

Der Netzanschluss bis zur Eigentumsgrenze zwischen Ihren und unseren Anlagen wird ausschliellich von uns
bzw. den von uns beauftragten Dritten hergestellt, unterhalten, erneuert, geéndert, abgetrennt und beseitigt. Der
Netzanschluss muss zuganglich und vor Beschadigungen geschutzt sein.

Wir sind berechtigt, unsere Anlagen auch fiir die Ubertragung elektrischer Energie an Dritte und von Dritten zu
benutzen, sofern dadurch die Erfillung des Netzanschlussvertrages nicht beeintrachtigt wird.

Gestatten Sie Dritten die Nutzung unseres Netzes (iber Ihre Anlagen, bleiben Sie fir die Einhaltung aller ver-
traglichen Rechte und Pflichten zwischen uns verantwortlich. Sie sind als unser Vertragspartner verantwortlich
fur die Einhaltung der vorgenannten Anschlussbedingungen und damit dem ordnungsgemafien Betrieb des
Netzanschlusses. Sie kdnnen Dritten die Nutzung unseres Netzes Uber lhre elektrischen Anlagen gestatten
(mehrere Netznutzer an einem Netzanschlusspunkt). In diesem Falle sind Sie dafiir verantwortlich, dass allen
dritten Nutzern des Netzanschlusspunktes die vorgenannten Anschlussbedingungen bekannt sind und von die-
sen eingehalten werden. Ggf. dafiir notwendige Vereinbarungen treffen Sie mit diesen Dritten selbst.

Im Rahmen von Baumalinahmen an unseren Anlagen kénnen wir den in unserem Eigentum stehenden Anla-
genumfang andern.

Netzanschlusskosten und Baukostenzuschuss

Jede Anderung der vertraglich vereinbarten Netzanschlusskapazitét fiir Entnahme oder Einspeisung ist im Vo-
raus mit uns abzustimmen.

Fir die erstmalige Bereitstellung von Netzanschlusskapazitat bei Neuanschliissen oder bei Erhéhung der bisher
im Netzanschlussvertrag vereinbarten Netzanschlusskapazitat fiir Entnahme sind wir berechtigt, einen Baukos-
tenzuschuss (BKZ) zu verlangen. Die Hohe des BKZ ermittelt sich wie folgt:

BKZ = spezifischer BKZ x bestellte Leistung.
Das Preisblatt BKZ kénnen Sie jederzeit unter wvw.EAM-Netz.de abrufen.
Die Netzebene ist die Netz- bzw. Umspannebene gemaR Netzanschlussvertrag; ggf. genutzte singulére Be-
triebsmittel nach § 19 Abs. 3 StromNEV werden nicht berlcksichtigt.
Falls eine Umrechnung von kVA in kW notwendig ist, wird der vereinbarte maximale Verschiebungsfaktor cos ¢
berlcksichtigt.
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Stellen wir eine Uberschreitung der vereinbarten Netzanschlusskapazitat fiir Entnahme fest, ist von lhnen fiir
diese Uberschreitungsleistung ebenfalls ein BKZ gemé&R Absatz 2 mit dem zum Uberschreitungszeitpunkt gel-
tenden Leistungspreis zu zahlen.

Soweit technisch méglich, bieten wir Ihnen bei Uberschreitung der Netzanschlusskapazitét eine dauerhafte Er-
héhung der vertraglich vereinbarten Netzanschlusskapazitat an. Bis zur vertraglichen Vereinbarung dieser Leis-
tungserhohung sind Sie verpflichtet, die bisher vereinbarte Netzanschlusskapazitat einzuhalten.

Falls Sie einen Wechsel der Ortlichkeit des Netzanschlusses oder einen Wechsel der Anschlussnetzebene ver-
anlassen, wird dafur ein neuer BKZ gemaf Absatz 2 fallig.

Die Absétze 2 bis 4 gelten nicht, soweit die Netzanschlusskapazitat dem Eigenbedarf einer Anlage zur Erzeu-
gung von Strom aus Erneuerbaren Energien und Grubengas, einer KWK-Anlage im Sinne des Kraft-Warme-
Kopplungsgesetz (KWKG) oder einer Anlage im Sinne der Kraftwerksnetzanschlussverordnung (KraftNAV)
dient und diese Eigenbedarfsentnahme sowie die Einspeisung Uber einen Netzanschlusspunkt erfolgen.

Wir sind gesetzlich und regulatorisch dazu verpflichtet, unser Netz u.a. méglichst preisglinstig und sicher zu
betreiben. Sollten Sie daher lhren Netzanschluss innerhalb von vier aufeinander folgenden Jahren mit weniger
als 80 % der vertraglich vereinbarten Netzanschlusskapazitat nutzen, behalten wir uns eine Anpassung der
Netzanschlusskapazitat entsprechend lhrem tatsachlichen Bedarf vor. Dazu kénnen wir im flinften Jahr die ver-
traglich vereinbarte Netzanschlusskapazitat auf 110 % des Wertes absenken, der von lhnen in den letzten vier
Jahren maximal bezogen wurde. In einem solchen Fall setzen wir Sie rechtzeitig und schriftlich in Kenntnis.

Kostentragung Netzanschluss

Wir sind berechtigt, von lhnen die Erstattung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfiihrung notwendigen Kos-

ten fur

1. die Herstellung des Netzanschlusses

2. die Anderung, die Trennung oder den Rickbau des Netzanschlusses, die durch eine Anderung, Erweite-
rung oder Stilllegung Ihrer Anlagen erforderlich oder aus anderen Griinden von Ihnen veranlasst werden,
zu verlangen.

Gesetzliche Kostentragungsregelungen bleiben davon unberthrt.

lhre Anlagen

Fur die Errichtung, Erweiterung, Anderung und Instandhaltung Ihrer Anlagen ab der Eigentumsgrenze sind Sie
verantwortlich.

Anderungen lhrer Anlagen oder der Anlagenbetriebsfiinrung mit Auswirkung auf unser Netz sind rechtzeitig mit
uns abzustimmen.

Werden durch UmbaumafRnahmen in unserem vorgelagerten Verteilungsnetz (z. B. bei Erneuerung von Schalt-
anlagen, Sternpunktumstellung) Anderungen an Ihren Anlagen erforderlich, so benachrichtigen wir Sie rechtzei-
tig tiber solche Anderungen. Die Kosten hierfiir tragt jeder Vertragspartner fiir seinen Verantwortungsbereich
selbst.

Bei hoch- und mittelspannungsseitiger Ubergabe obliegt die Léschung des Erdschlussstromes in lhrem Netz
Ihnen bzw. sind die Kosten dafiir von lhnen zu tragen. Gesetzliche Kostentragungsregelungen bleiben davon
unberihrt.

Um unzulassige Ruckwirkungen auf unsere Einrichtungen oder die Einrichtungen von Dritten aus-zuschlief3en
sind wir berechtigt, lhre Anlagen vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu tberprifen.

Duldung von weiteren Leitungen
Falls Sie Grundstiickseigentiimer sind, lassen Sie, soweit nicht ohnehin gesetzlich verpflichtet, fir Zwecke der
ortlichen Versorgung (Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz) das Anbringen und Verlegen von Leitungen
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zur Zu- und Fortleitung von Elektrizitat tiber lhre in unserem Versorgungsgebiet liegenden Grundstlicke, ferner

das Anbringen von Leitungstragern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche Schutzmafnahmen unent-

geltlich zu. Diese Pflicht betrifft nur Grundstiicke,

- die an die Stromversorgung angeschlossen sind,

- die vom Eigentimer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Stromversorgung eines angeschlossenen
Grundstiicks genutzt werden oder

- fir die die Méglichkeit der Stromversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstiicke den Eigentimer mehr als notwendig oder in un-

zumutbarer Weise belasten wirde.

6.2  Wir benachrichtigen Sie rechtzeitig iber Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grund-
stlicks.

6.3  Der Grundstlckseigentimer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn Sie an der bisherigen
Stelle fir ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung haben wir zu tragen; dies gilt nicht, soweit die
Einrichtungen ausschlieRlich des Anschlusses des Grundstiicks dienen.

6.4  Wird die Netznutzung Uber den Netzanschluss eingestellt, so hat der Eigentiimer die auf seinen Grundstiicken
befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet
werden kann.

6.5 Die Abséatze 1 bis 4 finden keine Anwendung, falls der Netzanschluss ausschlieRlich der Einspeisung von Strom
aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und Grubengas, oder aus KWK-Anlagen im
Sinne des KWKG dient.

7 Einrichtung Ubergabestation

71 Werden Sie mit elektrischer Energie unmittelbar aus unserem Netz versorgt, so ist die Einrichtung einer Uber-
gabestation notwendig. Dafir stellen Sie eine nach Lage, Grof3e und Beschaffenheit geeignete Flache und/oder
Raume unentgeltlich zur Verfiigung. Wir sind berechtigt, die Ubergabestation auch fiir andere Zwecke zu benut-
zen (z. B. Steuerungs-, Regelungs- und Messtechnik), soweit dies fiir Sie zumutbar ist.

7.2 Auf Verlangen bestellen Sie zu unseren Gunsten eine beschrankte persénliche Dienstbarkeit.

7.3  Die Absatze 7.1. bis 7.2. gelten nicht, falls der Netzanschluss ausschlieRlich der Einspeisung von Strom aus
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und Grubengas, oder aus KWK-Anlagen im
Sinne des KWKG dient.

8 Betrieb der elektrischen Anlagen

8.1 Ihre elektrischen Anlagen sind so von lhnen zu betreiben, dass stérende Riickwirkungen auf unsere Einrichtun-
gen oder auf die Einrichtungen Dritter ausgeschlossen sind. Dies gilt auch fiir Wiedereinschaltungsvorgénge
nach einer Versorgungsunterbrechung.

8.2 Fur alle Schalthandlungen, die Sie selbst ausfiihren oder veranlassen, sind Sie unabhangig vom Eigentum der
Schaltgerate verantwortlich.

8.3  Die in unserem Verfigungsbereich stehenden Anlagenteile werden durch uns bedient. Schalthandlungen an
Betriebsmitteln, die sich nicht in unserem Verfligungsbereich befinden, diirfen nur durch lhre beauftragten Elekt-
rofachkrafte durchgefiihrt werden.

8.4  Um unerlaubte Schalthandlungen durch die von lhnen beauftragten Elektrofachkrafte zu verhindern, wird ein
netzbetreibereigenes Vorhangeschloss fiir die in unserem Verfiigungsbereich stehenden Anlagenteile ange-
bracht. Dieses Vorhangeschloss darf nur durch unser Personal gedffnet werden.

8.5  Vor der Errichtung, Anderung oder Erweiterung einer Eigenerzeugungsanlage inkl. Notstromaggregate haben
Sie uns zu informieren. Das Betreiben der Anlagen parallel zum Netz bedarf unserer vorherigen Zustimmung.
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Unterbrechung des Netzanschlusses
Der Netzanschluss und die Anschlussnutzung kdnnen eingeschrankt oder unterbrochen werden, soweit dies zur
Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs erforder-
lich ist. Wir werden jede Unterbrechung oder UnregelmaRigkeit unverziglich beheben.
Wir werden Sie bei einer beabsichtigten Unterbrechung des Netzanschlusses rechtzeitig und in geeigneter
Weise unterrichten. Bei kurzen Unterbrechungen sind wir zur Unterrichtung nur verpflichtet, wenn Sie bzw. am
Netzanschluss angeschlossene Netznutzer zur Vermeidung von Schaden auf ununterbrochene Stromzufuhr
angewiesen sind und uns dies unter Angabe von Griinden schriftlich mitgeteilt haben. Die Pflicht zur Benach-
richtigung entféllt, wenn die Unterrichtung

- nach den Umstanden nicht rechtzeitig mdglich ist und wir dies nicht zu vertreten haben oder

- die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzdégern wiirde.
In den Fallen des Satzes 9.3 werden wir Ihnen auf Nachfrage nachtraglich mitteilen, aus welchem Grund die
Unterbrechung vorgenommen worden ist.
Wir sind berechtigt den Netzanschluss ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn Sie den Bestimmun-
gen des Netzanschlussvertrages zuwiderhandeln und die Unterbrechung erforderlich ist, um
eine unmittelbare Gefahr fur die Sicherheit von Personen oder Sachen von erheblichem Wert abzuwenden,
die Nutzung des Netzanschlusses unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Mess- und Steuer-
einrichtungen zu verhindern,
zu gewabhrleisten, dass Stérungen anderer Anschlussnehmer oder stérende Rickwirkungen auf Einrichtungen
von uns oder Dritter ausgeschlossen sind oder
zu gewabhrleisten, dass die Voraussetzungen flr einen Strombezug und die Netznutzung jederzeit erfiillt sind
und insbesondere jede Entnahmestelle lhres Netzanschlusses einem Bilanzkreis zugeordnet ist.
Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterflllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung,
sind wir berechtigt, Entnahmestellen |hres Netzanschlusses vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen.
Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung auRer Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen
oder Sie bzw. der betroffene Netznutzer der Entnahmestelle uns darlegen, dass hinreichende Aussicht besteht,
dass den Verpflichtungen uns gegeniiber nachgekommen wird. Wir kénnen mit der Mahnung zugleich die Un-
terbrechung des Anschlusses androhen.
Dies gilt nicht fir Netzanschllisse bzw. Entnahmestellen, die ausschlieRlich der Einspeisung von Strom aus An-
lagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und Grubengas oder aus KWK-Anlagen im Sinne
des KWKG dienen.
Wir werden die Unterbrechung des Netzanschlusses unverziglich aufheben, sobald die Grinde fir die Unter-
brechung entfallen sind und uns die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses ersetzt
wurden.
Sie sind berechtigt, jederzeit die vertraglich vereinbarte Leistung aus unserem Stromnetz zu entnehmen. Dies
gilt nicht, soweit und solange wir an der Durchleitung von Strom durch héhere Gewalt oder sonstige Umstande,
deren Beseitigung uns wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert sind.

Mess- und Steuereinrichtungen

Die zur Abrechnungs- und Vergleichszahlung genutzten Stromkerne und Spannungswicklungen missen den
eichrechtlichen Vorschriften entsprechen.

Bei Bedarf stellen Sie uns einen Hilfsspannungsanschluss am oder im Messfeldschrank zum Betrieb der Mess-
einrichtungen bereit.
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1 Zahlung, Aufrechnung, Zuriickbehaltung

11.1  Rechnungen und Abschldge werden zu dem von uns jeweils angegebenen Zeitpunkt, frihestens jedoch zwei
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fallig.

11.2 Stehen Sie in Zahlungsverzug kdnnen wir, wenn wir erneut zur Zahlung auffordern oder den Betrag durch einen
Beauftragten einziehen lassen, die dadurch entstandenen Kosten fiir strukturell vergleichbare Falle auch pau-
schal berechnen. Die Pauschale darf, die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht
Ubersteigen. Auf lhr Verlangen ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

11.3  Anspriche von uns kénnen Sie nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Gegenansprichen auf-
rechnen. Gleiches gilt entsprechend fiir die Ausiibung von Zurtickbehaltungsrechten, sofern nicht der Gegenan-
spruch, auf den das Leistungsverweigerungsrecht gestiitzt wird, entscheidungsreif ist.

12 Haftung

12.1  Die Haftung von uns ist dem Grunde und der H6he nach entsprechend § 18 Niederspannungsanschlussverord-
nung begrenzt, dessen Wortlaut als Anhang beigefiigt und damit Vertragsbestandteil ist. Bei Inkrafttreten einer
Nachfolgeregelung wird die vorliegende Haftungsregelung angepasst.

12.2  Fir Sach- und Vermdgensschaden, die nicht auf die Unterbrechung des Netzbetriebes oder auf Unregelmanig-
keiten in der Netznutzung zurlickzufiihren sind, haften wir und Sie dem Grunde wie der H6he nach nur, wenn
und soweit diese vorsatzlich oder grob fahrlassig verursacht wurden. Bei leicht fahrlassig verursachten Sach-
und Vermdgensschaden haften wir und Sie sowie unsere Erfilllungsgehilfen nur bei der Verletzung einer we-
sentlichen Vertragspflicht, jedoch der Hohe nach beschrankt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und
vertragstypischen Schaden; wesentliche Vertragspflichten sind dabei solche Verpflichtungen, die vertragswe-
sentliche Rechtspositionen des Vertragspartners schiitzen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck
gerade zu gewahren hat und solche Vertragspflichten, deren Erfiillung die ordnungsgemaRe Durchfiihrung des
Vertrages Uberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmafig vertraut und ver-
trauen darf.

12.3 Die gesetzliche Haftung bleibt im Ubrigen unberiihrt.

12.4 Gestatten Sie Dritten die Nutzung unseres Netzes Uber lhre Anlagen, haben Sie mit diesen Dritten eine Haf-
tungsregelung gem. § 18 Niederspannungsanschlussverordnung zu unseren Gunsten zu vereinbaren. Fehit
diese Vereinbarung stellen Sie uns von Anspriichen dieser Dritten in einem Schadensfall frei.

13 Schlussbestimmungen
Miindliche Nebenabreden bestehen nicht. Anderungen oder Ergénzungen des Vertrages bediirfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform. Gleiches gilt fiir die Anderung dieser Schriftformklausel.

Anhang zur Anlage 2, § 18 Niederspannungsanschlussverordnung
§ 18 Haftung bei Storungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber fir Schaden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder durch UnregelmaRigkeiten
in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhaltnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei
Verschulden des Unternehmens oder eines Erflllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird

1.hinsichtlich eines Vermégensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorliegt,
2 hinsichtlich der Beschadigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder Fahrlassigkeit vorliegt.
Bei Vermdgensschaden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung fiir sonstige Fahrlassigkeit ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verursachten Sachschaden ist die Haftung des Netzbetreibers gegentber
seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro begrenzt. Die Haftung fur nicht vorsatzlich verursachte Sachschaden ist
je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf
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1.2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

2.10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

3.20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;
4.30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;
5.40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern.

In diese Hochstgrenzen werden auch Schaden von Anschlussnutzern in vorgelagerten Spannungsebenen einbezogen,
wenn die Haftung ihnen gegentiber im Einzelfall entsprechend Satz 1 begrenzt ist.

(3) Die Absatze 1 und 2 sind auch auf Anspriiche von Anschlussnutzern anzuwenden, die diese gegen einen dritten
Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die
Haftung dritter Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis insgesamt
begrenzt auf das Dreifache des Hochstbetrages, fiir den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegeniber
haften. Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen an das Netz
angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro
begrenzt. In den Héchstbetrag nach den Satzen 2 und 3 kénnen auch Schadensersatzanspriiche von nicht unter diese
Verordnung fallenden Kunden einbezogen werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung
geltend machen, wenn deren Anspriiche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetreiber ist
verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen Gber die mit der Schadensverursachung durch einen dritten Netz-
betreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhangenden Tatsachen insoweit Auskunft
zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart werden kénnen und ihre Kenntnis zur
Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(4) Bei grob fahrlassig verursachten Vermdgensschaden ist die Haftung des Netzbetreibers, an dessen Netz der An-
schlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer Anspriche geltend
macht, gegenuliber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom
Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten HAchstbetrdge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie
Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Ubersteigt die Summe der Einzelschéden die jeweilige Héchstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem Verhaltnis
gekiirzt, in dem die Summe aller Schadensersatzanspriiche zur Hochstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder
nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schaden von nicht unter diese Verordnung fallenden
Kunden in die Hochstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kiirzung nach Satz 1 entsprechend einzube-
ziehen. Bei Anspriichen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht hdher sein als die Quote der Kunden des
dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entfallt fir Schaden unter 30 Euro, die weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verursacht worden
sind.

(7) Der geschadigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverziiglich dem Netzbetreiber oder, wenn dieses feststeht,
dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen.

Anlage 1 Allgemeine Bedingungen fiir Netzanschliisse Mittelspannung | EAM Netz GmbH | 01/2021 6/6



	1 Geltungsbereich
	1.1 Die folgenden Regelungen sind Grundlage für die Anbindung Ihrer Anlagen an unser Netz zum Zwecke der Entnahme aus und zur Einspeisung von elektrischer Energie in unser Netz. Sie gelten für Netzanschlüsse ab der Mittelspannung. Die aktuelle Fassung...
	1.2 Die Belieferung mit Strom und die Nutzung unseres Netzes zur Entnahme bzw. zur Einspeisung von Strom durch Netznutzer sind nicht Gegenstand des Netzanschlussvertrages und dieser Allgemeinen Bedingungen. Vor der Inbetriebnahme des Netzanschlusses s...

	2 Netzanschluss
	2.1 Der Begriff Netzanschluss beschreibt die Gesamtheit aller Verbindungen zwischen Ihren elektrischen Anlagen und unserem Netz der allgemeinen Versorgung.
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	6.3 Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn Sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung haben wir zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich de...
	6.4 Wird die Netznutzung über den Netzanschluss eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen Grundstücken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.
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	9.2 Wir werden Sie bei einer beabsichtigten Unterbrechung des Netzanschlusses rechtzeitig und in geeigneter Weise unterrichten. Bei kurzen Unterbrechungen sind wir zur Unterrichtung nur verpflichtet, wenn Sie bzw. am Netzanschluss angeschlossene Netzn...
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